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REV. MODBIFICA DATA FIRME
Impianto Ordine ata 13/05/1997 PREC. FOGLIO
TIPL/TYPES G4,/G6,/G10,/G18/L035 > /05/ /|
MODELLO/MODEL X—.TN.x.xx.A.P Commessa Data Controllato | Revisione 02
B{I”@A@ Descrizione 27/09/2007 SEGUE | TOTALE
CON PRERISCALDATORE GASOLIO Esecutore Controllato pis. . 01 — 0362 2 9
WITH LIGHT OIL PRE—HEATER U. PINTON S. MARCHETTI




0 1 2 3 4 6 7 8 9
SIGLA/ITEM FOGLIO/SHEET| FUNZIONE FUNCTION
CO 1 CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL) CYUETUMK HACOB PABOTH (OMUMS)
EVG 1 ELETTROVALVOLA GASOLIO OU3ENbHBNM 3NEKTPOKTATAH
FR 1 FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA KOHTPOJ/IbHBIM ¢OTOPE3UMCTOP MNTAMEHU
FU1.2 1 FUSIBILE DI LINEA MIABKWM MPEOOXPAHUTE/Nb JIMHUM
IL 1 INTERRUTTORE GENERALE OBIIMM BHIKNTIOUYATE/b
LB 1 LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE CUTHAJNIBHAS TAMIIOUKA BJIOKMPOBKW TOPEJIKHU
LF 1 LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE CUTCHANIbHAS JTTAMIIOUKA PABOTH TOPEJIKHU
MV 1 MOTORE VENTILATORE OBUTATEJIb BEHTUJIATOPA
P 1 PRERISCALDATORE GASOLIO MOOOCPEBATE/Ib OWM3E/NIBHOIO TOMNJAUBA
R 1 RESISTENZA PRERISCALDATORE CONPOTUBNEHUE NMMOOOTCPEBATE /Y
SIEMENS LOA24 / LMO14 / LM024 | 1 APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA S3NEKTPOHHBM BJIOK KOHTPO/A MTAAMEHU
ST 1 SERIE TERMOSTATI /PRESSOSTATI Psi0 TEPMOCTATOB /PE/NIE OABNEHUA
TA 1 TRASFORMATORE DI ACCENSIONE 3AMAJIbHB TPAHC®OPMATOP
TP 1 TERMOSTATO PRERISCALDATORE TEPMOCTAT MOOOICPEBATE/NA
TS 1 TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA NMPEOOXPAHUWUTEJIbHBM TEPMOCTAT/ PEJIE OABJEHUS
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2
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