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Sigla/Item

Foglio/Sheet

Funzione

Function

600V RRRO—-1-T73

REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)

MOOVIVPVIOULIMW PETVIATOP (AﬂbTEPHATMBHbIM)

(STM30/24Q15.51/641NLP)

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)

CEPBOMNPMUBOO BO3OVIIHOM 3AC/TTOHKMU (AﬂbTEPHATI/IBHb[VI)

CMF

COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO

PYYHOW NEPEK/INYATE/Nb PABOTH ()HE PAB. 1)50NIbIIOE MNIAMS 2)MANOE NIIAMS 3)ABTOMAT

S

4

5
CO 4 CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL) CYETUMK UACOB PABOTH (ONMUKWSA)
EVN 4 ELETTROVALVOLA NAFTA MA3VTHBLM 3NTEKTPOKATIAH
FR 3 FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA KOHTPOJIbHbBIM ®OTOPE3NCTOP NNAMEHHU
FU1.0 1 FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA] MNABKWE NMPEONOXPAHUTE M TWHWU NOOOT PEBATEISI[RPA]
FU1.1 1 FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB] MNABKWE NMPEONOXPAHUTEIM TMHWKU NOOOT PEBATEISI[RPB]
FU1.2 1 FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE NNTABKWE NMPENOXPAHUTENW JIMHWUM OBUTATENSI BEHTUASTOPA
FU1.5 1 FUSIBILI LINEA POMPA NMITABKWE NPEOOXPAHUTEJ/W JTIMHWMU HACOCA
FUu1.7 1 FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE MNABKWE MPEOOXPAHUTENW BCITOMOT ATENIbHHX CONPOTUBI/IE HUM
FU1.8 1 FUSIBILE LINEA AUSILIAR MNABKWUI MPENOXPAHUTENb NTMHUKU BCIOMOT ATENIBHOT O OBOPYIOBAHMUS
FUS.3 5 FUSIBILE NMPENJOXPAHUTEb
IB 1 INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE BBHK/NINYATE/Ib TMHWKW TOPEJIKU
IL 1 INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI BHK/OUYATEIb TMHUWU BCIIOMOT ATEJIbBHOI O OBOPYIOBAHUA
IRA 1 INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA] BHKJIOUATE/Ib JIMHUKW CONPOTUBNEHWM MOOOI PEBATEJISA[RPA]
IRA1 1 INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE BBHIKJNUYATE/Ib BCITOMOTIATEJIbHbBIX CONMNPOTUBJIEHWA
IRB 1 INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB] BHKNIOYATE/Nb JIMHWUW CONMPOTUBJIEHWN NOOOIPEBATEJISI[RPB]
KA2.3 2 RELE" AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE BCINOM, PEJIE CUITH HEMCIIPABHOCTM KOHTAKTOPA PE3UMCTOPOB
KA2.5 2 RELE" AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE BCINOM, PEJE CUTH HEMCIIPABHOCTM KOHTAKTOPA PE3UCTOPOB
KA4.2 4 RELE” AUSILIARIO BCINOMOI ATE/NBbHOE PEJE
KM2.2 2 CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA] KOHTAKTOP COMPOTUBJMNEHWM NOOOTPEBATES [RPA]
KM2.4 2 CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB] KOHTAKTOP CONPOTWBNEHWM NOOOrPEBATE A [RPB]
KM3.3 3 CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA) KOHTAKTOP OBUICATE/ISI BEHTUNATOPA (IMHUS)
KM3.3D 3 CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO) KOHTAKTOP OBUIATE/SI BEHTUNSATOPA (TPEVIOJIbBHUK)
KM3.3S 3 CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA) KOHTAKTOP OBUIATE/ISI BEHTUNSITOPA (3BE3A)
KM3.5 3 CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA KOHTAKTOP OBUIATEJISI MABVTHOIO HACOCA
KM3 HCRMMD 5 REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) MOOVIUPYOUMM PETVASITOP (AT TEPHATUBHbBIN)
KT3.4 3 TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO TAVMEP 3BE3[0A/TPEVIONbHUK
LAF 4 LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE CUTHAJTIbHAS JTAMIIOUKA BOJNIbWOT O NMNITAMEHW TOPEJIKHU
LAL 2.25 2 APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA SNEKTPOHHBIM BJIOK KOHTPOIJISI MJTAMEHU
LB 3 LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE CUTHAJTIbHAS JTAMIIOYKA BJAOKMPOBKUW FTOPEJIKU
LEVN 4 LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO—VALVE EVN
LF 4 LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE CUTHAJIbHAS TAMIOYKA MAJIOC O MJAMEHU TOPEJIKH
LRPA 2 LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA] CUTHANIbHAS TAMIOUYKA PABOTH NOOOrPEBATESA[RPA]
LRPB 2 LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB] CUTHATIbHAS TAMIIOYKA PABOThH NOOOrPEBATE/S[RPB]
LS 2 LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE CUTHAJNIbHAS JTAMIIOYKA PEXVMA BBHXWIOAHWSA TOPEJIKU

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI “NAFTA 110 ¢St a 50 °C" E "NAFTA 400 ¢St a 50 °C”
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Sigla/Item Foglio/Sheet|Funzione Function
LT 2 LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO CUTHAJIbHAS TAMINOUKA BJNOKWUPOBKUW TEPMOPEJE
LTA 3 LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE CUIHAJIbHAS JTAMINOUYKA 3ATTAJIBHOIO TPAHC®OPMATOPA
LTP 2 LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA CUTHAJIbHASI TAMINOYKA BNOKUPOBKW TEPMOPEJIE HACOCA
LTRSA 2 LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA] CUTHAZIbHAS TAMINOYKA BJIOKMPOBKU MPENOXPAHUTE/ABHOTO TEPMOCTATA[TRSA]
LTRSB 2 LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB] CUTHAJIbHAS TAMINOYKA BJOKMPOBKM NPEIOXPAHWTENLHOTO TEPMOCTATA[TRSE]
MP 1 MOTORE POMPA NAFTA OBUCATE/Ib HEGTSHOI O HACOCA
MV 1 MOTORE VENTILATORE OBUCATE/b BEHTUASITOPA
PA 2 PRESSOSTATO ARIA PEJIE NABJNEHMS BO3OVXA
PS 2 PULSANTE SBLOCCO FIAMMA KHOMNKA CEPOCA BJOKMPOBKU NIAMEHH
PT100 6 SONDA DI TEMPERATURA TEMIOEPATYPHbBM OATUYUK
(x) [RAT 1 RESISTENZE AUSILIARIE BCTNIOMOT ATENbHBE CONPOTUBEHUS
(x) [RA2 1 RESISTENZE AUSILIARIE BCTNOMOT ATE/IbHBIE CONPOTUBJ/EHUS
RPA 1 RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA COMPOTUBNEHUS MA3YTHOTO NNOOOT PEBATE /15
RPB 1 RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA COMPOTUBNEHUSA MA3YTHOTO NNOOOT PEBATE /15
RWF40.0xx 5 REGOLATORE MODULANTE MOOVIMPYOUMA PECYASITOP
RWF50.2x 5 REGOLATORE MODULANTE MOOVIMPYROUMA PECYVSITOP
RWF55.5x 5 REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) MONVIUPYIOIUWM PETVASTOP (ANbTEPHATUBHBIN)
SD—PRESS 6 SONDA DI PRESSIONE OATUYUK OABNEHUA
SD-TEMP. 6 SONDA DI TEMPERATURA TEMIOEPATYPHbBM OATUUK
SD — 0+ 10V 6 TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE NMPEOBPA3OBATEJIb C BEIXOOOM HATIPSIXEHUS
SD — 4+20mA 6 TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE NMPEOBPA30OBATEJIb C TOKOBbHM BEHXONOM
SQL33.03 4 SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA CEPBOMNPMBON BO3MNVIIHOM 3ACNOHKHU
ST 2 SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI PSil TEPMOCTATOB /PEJIE NABNEHUS
TA 3 TRASFORMATORE DI ACCENSIONE 3ATIATIbHBIA TPAHCOPOPMATOP
TC 6 TERMOCOPPIA TEPMOMAPA
(#)[TcI 4 TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO TEPMOCTAT CUCTEMBI
TCNA 3 TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA] TEPMOCTAT MA3VTA NONOT PEBATE/S [RPA]
TCNB 3 TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPB] TEPMOCTAT MA3VTA NOOOTPEBATE/S [RPB]
TP 1 TERMICO MOTORE POMPA TEPMOPEJIE OBULATE/ISI HACOCA
TRA 2 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA] TEPMOCTAT PETVIMPOBKU MOOOT PEBATEJIS[RPA]
TRB 2 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB] TEPMOCTAT PETVIIMPOBKU NMONOT PEBATEJIS[RPB]
TRSA 2 TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA] MPENOXPAHMUTEJIbHBM TEPMOCTAT NOOOL PEBATE JI51[RPA]
TRSB 2 TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB] MPENOXPAHMUTEJIbHBM TEPMOCTAT NONOL PEBATE /51 [RPB]
v 1 TERMICO MOTORE VENTILATORE TEPMOPEJIE OIBUTATEJ/ISI BEHTUNSTOPA
WB1 1 BARRA DI TERRA CTEPXEHb 3A3EM/EHUS
4

[SQM40.265A]

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)

CEPBOINPMBOO BO3OVIIHOM 3ACJTOHKMU (AﬂbTEPHATI/IBHb[VI)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI “NAFTA 110 ¢St a 50 °C" E "NAFTA 400 ¢St a 50 °C”
HCIIONb3VETCSA TONbKO 4151 ¢MA3YVT 110 ¢St a 50 C» M «MA3YT 400 ¢St a 50 C»

VCTAHOBJIEHO TOJIBKO HA HEKOTOPBIX MOAOEJISAX

(x)

(#)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
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