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0 \ 1 [ 2 [ 3 4 5 [ 6 7 8 9
Sigla/Item Foglio/Sheet|Funzione Function
AGG5.31x SENSORE GIRI MOTORE CEHCOP OBOPOTOB OBUTATEA
AGG5.220 TRASFORMATORE AUSILIARIO BCIIOMOIATEJIbHBIM TPAHCOPOPMATOP
ATVB1... INVERTER VENTILATORE VHBEPTOP BEHTUJATOPA
ATV312... INVERTER VENTILATORE MHBEPTOP BEHTUIATOPA
AZLS?Z.. PROGRAMMATORE MTPOTPAMMATOP
CM COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)GASOLIO NEPEKJINYATENb PABOTH 1)l A3 0)OTKNDYEH 2)AM3TONNUBO
EV1 ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE FTA30BbHMW 27TEKTPOKJIAITAH CO CTOPOHB CETHU
EV2 ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE FTA30BbHM 2NTEKTPOKJIATTAH CO CTOPOHB TOPEJIKU
EVG1/2 ELETTROVALVOLE GASOLIO OW3EJIbHBIE 2NTEKTPOKJ/IATIAHE
FQ-LED PANNELLO FRONTALE (LED) NMEPEOHSA MNAHENDb (LED)
FU1.5 FUSIBILE LINEA AUSILIARI MJIABKWYA MTPEOIOXPAHUTE/b TIMHUM BCTIOMOT ATE/IBHOT O OBOPYIOBAHUA
IG INTERRUTTORE GENERALE OBUVW BbIKJIOYATE b
KM4.4 CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO KOHTAKTOP OBUIATEJIA OM3EJTIBHOIO HACOCA
LB LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE CUTCHAZIBHAS TAMIIOUKA BJIOKMPOBKW FOPEJIKU
LEV1 LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1] CUTHATIBHASI TAMIIOUKA OTKPBHTUS [EV1]
LEV2 LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2] CUTHATIbHAST TAMIIOUKA OTKPBTUS [EV2]
LEVG LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG] CUTHATIbHASA NTAMIIOUYKA OTKPHTUSA [EVG]
LF1 LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE CUITHANTbHAYA TTAMIIOYKA PABOTH TOPEJIKU
LF2 LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE CUTHANTbHAYA TTAMIIOYUKA PABOTH TOPEJIKU

LMV51.300,/LMV52.400

APPARECCHIATURA DI COMANDO

ATIMAPATVPA VIIPABJTTEHUWA

LOAD/SET-POINT-0/4+ 20mA

SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO

CUTCHAT TOKA OS5 % HAT PY3KU

LOAD/SET-POINT-0+ 10V

SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO

CUTCHATT HATIPAXEHWA ON49d 7% HATCPV3KU

LP

LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO POMPA

CUITHAJTIbHASA TAMIIOUKA PABEOTE HACOCA

LPGMIN LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE CUTHANTBbHASA NTAMIIOYKA HAMTUUNWA TA3A B CETHU

LTA LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE CUTHATIBHAY JTAMIIOUKA 3AIMMANTBHOIO TPAHC®POPMATOPA
LTP LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA CUTHAJIbHASA NTAMIIOYKA BJTOKWMPOBKKW TEPMOPEJNE HACOCA
MB—DLE..Sx2 GRUPPO VALVOLE GAS FPVIINNA TA30OBbBX KITAITAHOB

MBC..SEx2 GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO) IFPVIIMA TA30BbIX KNATTAHOB (ATbTEPHATWBHDBIN )
MM440 INVERTER VENTILATORE MHBEPTOP BEHTUISATOPA

MP MOTORE POMPA GASOLIO OBUTATE/b OMU3EJIBHOIO HACOCA

MV MOTORE VENTILATORE OBUTATE/Ib BEHTU/TIATOPA

PA PRESSOSTATO ARIA PEJIE OABTEHWSA BO3OVXA

WIN[=INOO= WO D[ON|PH|PHPOOIWN[PH =[O OO = |INNNO WKW
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0 \ 1 [ 2 [ 3 4 [ 6 7 8 9
Sigla/Item Foglio/Sheet|Funzione Function
PGCP 5 PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE PEJIE OABJTEHWUA TA3A OJ51 KOHTPOJAS 3A VTEUKAMU
PGMAX 5 PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) PE/ZIE MAKCUMAJZIbBHOI O OABJEHUA TA3A (ONUNUSA)
PGMIN S PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE PEJE MMHWUMAJIbHOIO OABJTIEHUMA TA3A
POMAX 4 PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL) PENE MAKCUMATIbHOT O IABNIEHWSI XMOKOTr O TOMNAMBA (ONUNA)
PS 3 PULSANTE SBLOCCO FIAMMA KHOIKA CEPOCA BJTIOKMPOBKUY IMJTAMEHMU
PT100 6 SONDA DI TEMPERATURA TEMIEPATVYPHBW OATUUK
QAE2../PT1000 |6 SONDA DI TEMPERATURA TEMNOEPATYPHBM OATUUK
QF1.0 1 MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE 3 PABHASI CUCTEMA NTMTAHWSA BBIKJTTNUATEJN b 3AMLKUTH
QF1.2 1 MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI BCINOMOTATEJIbHBIE MUTAHUSA BHKJTIDUYATE/Ib 3AWLMTSH
QRI S SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA Vo OATUMK KOHTPOMSA MNITAMEHMU
RF 2 RESISTENZA DI FRENATURA PE3NCTOP TOPMOXEHWYHA
SD—4+20mA 6 SEGNALE IN CORRENTE CUMTHAJI OO TOKOM
SD—PRESS 6 SONDA DI PRESSIONE OATUMK OABJIEHUA
SED2xx 2 INVERTER VENTILATORE VHBEPTOP BEHTUJNATOPA
SLR 6 SELETTORE LOCALE/REMOTO MECTHBM / IMCTAHUWMOHHBIM BEHBOP
SQM4x.. AIR 7/ SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA CEPBOMNPMBOO BO3OVIIHOM 3ACJTOHKH
SQM4x.. GAS 7 SERVOCOMANDO FARFALLA GAS CEPBOMNPUMBOO FA30OBOIO OPOCCEJIbHOIO K/TATTAHA
SQM4x.. OIL 7 SERVOCOMANDO REGOLATORE OLIO CEPBOMNP. PETVIATOPA MA3VTA
ST 4 SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI PAO0 TEPMOCTATOB /PEJE NABJEHUYA
TA 3 TRASFORMATORE DI ACCENSIONE SAMNAJIbHBIMNI TPAHCOPOPMATOP
P 1 TERMICO MOTORE POMPA GASOLIO TEPMOPEJIE OBUIATENS OIM3E/ZIbHOIO HACOCA
VLT FC10x... 2 INVERTER VENTILATORE VHBEPTOP BEHTUJNATOPA
WB1 1 BARRA DI TERRA CTEPXEHb 3A3EMJIEHUA
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