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Sigla/Item Foglio/Sheet |Funzione Function
AGG5.220 TRASFORMATORE AUSILIARIO BCIOMOT ATE/IbHBEII TPAHCPOPMATOP
AZL 52 INTERFACCIA UTENTE NOBEPXHOCTb CThKA NOTPEBUTENS
EV1 ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE FTA30BbBIM 23MTEKTPOKJNATTIAH CO CTOPOHbB CETH
EV2 ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE FTA30BBIM 3NEKTPOKJATIAH CO CTOPOHbB TOPEJIKH
EVP1/2 ELETTROVALVOLE PILOTA GAS FA30BLIE 37EKTPOKJNATAHB 3ANANBHUKA
FU1.6 FUSIBILE LINEA AUSILIARI NJIABKWM MPEIOXPAHWTE/Nb TUHWK BCIIOMOT ATEJIbHOI O OBOPYIOBAHMUS
IG INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE BbIKJIIOYATE/Ib TIMHUKM TOPEJIKU
IL INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI BbHIKJOUATE/Ib TMHWU BCIIOMOT ATEJIBHOI O OBOPVIOBAHUA
KM2.4 CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA) KOHTAKTOP OBUTCATEJNS BEHTUNSATOPA (TUHUSA)
KM2.4D CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO) KOHTAKTOP OBUIFATENSI BEHTUNATOPA (TPEYIO/IbHUK)
KM2.4S CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA) KOHTAKTOP OBUIATEJISI BEHTUNSATOPA (3BE31A)
KT2.5 TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO TAVMEP 3BE30A/TPEVIOJNIbHUK
LB LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE CUTHAJTIbHAS TAMIIOUKA BJTIOKMPOBKW FOPEJIKU
LEVT LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1] CUCHATIbHAS TAMIOYKA OTKPHITUS[EV1]
LEV2 LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2] CUTHATIbBHAS TAMIIOUKA OTKPHTUSA[EVZ]
LEVP LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVP1/2] CUTCHATIbHAS TAMIOUYKA OTKPLTUSA[EVPT /2]
LF LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE CUTCHAJTIbHAS TAMIOUKA PABOTH FOPEJIKU
LF LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE CUTCHAJTIbHAS TAMIOUKA PABOTH FOPEJIKU

LMV51.100 / LMV52.400

APPARECCHIATURA DI COMANDO

ATIMMAPATYPA VIIPABNEHWSA

LPGMIN

LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE

CUTCHAJIbBHAA TAMIIOUKA HAMTWUUWSA TA3A B CETH

LPGP LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA PEJIE OABJIEHUA TA3A 3AMNAJIbBHUKA

LT LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE CUTHANBHASA IAMIIOUKA BJIOKUPOBKW TEPVMOPENE OBUCATENA BEHTUNSTOPA
LTA LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE CUTCHATIBHASA NTAMIOOUYKA 3AMNAJIBHOIO TPAHC®OPMATOPA
MV MOTORE VENTILATORE OBUTATEJIb BEHTUNATOPA

PA PRESSOSTATO ARIA PEJIE OABJIEHUA BO3OVXA

PGCP PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE PEJIE OABJIEHUA TA3A OJ9 KOHTPOJI 3A VTEUKAMMU
PGMAX PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) PEJIE MAKCUMAJTIbHOT O OABNEHUSA TA3A (ONUMUS)
PGMIN PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE PEJIE MUHUMAJZIBHOI O OABJIEHUA TA3A

PGP PRESSOSTATO PILOTA GAS PEJIE OABJIEHUA TA3A 3ATNAJIbBHUKA

PS PULSANTE SBLOCCO FIAMMA KHOTMNKA CBPOCA BJIOKVMPOBKW NMAAMEHU

PT100 SONDA DI TEMPERATURA TEMIOEPATYPHBM OATUUK

QAE2../PT1000 SONDA DI TEMPERATURA TEMOEPATYPHBM OATUUK

QF1 MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE 3 ®PA3HAHA CUCTEMA MUTAHUSA BHKJAKWUYATENb 3AWUTH
QF2 MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI BCIOMOTATE/IbHHE MUTAHUA BHKJNUATE/Ib 3AWKMTH
QRI SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA Vd OATUUK KOHTPOMHA NITAMEHMU

SD—4+20mA SEGNALE IN CORRENTE CUCHAJ MOO TOKOM

SD—PRESS SONDA DI PRESSIONE OATUWUK OABTEHUSA

SIGNAL 0/4+ 20mA SEGNALE IN CORRENTE PER % CARICO CUTCHAJl TOKA ONA % HACPY3KU

SIGNAL 0+ 10V SEGNALE IN TENSIONE PER % CARICO CUTCHAJl HATIPAXEHUSA ONA % HATPY3KU

SQM4x.. AIR SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA CEPBOINPUBON BO3OVIIHOWM 3AC/ZOHKMU

SQM4x.. GAS SERVOCOMANDO FARFALLA GAS CEPBOINPUBONO TA30OBOI0 OPOCCEJIBHOIO KJATIAHA
ST SERIE TERMOSTAT\/PRESSOSTAT\ PAO TE PMOCTATOB/PE/‘IE OABIEHUA

TA TRASFORMATORE DI ACCENSIONE 3ATNAJIbHEM TPAHCHPOPMATOP

TV TERMICO MOTORE VENTILATORE TEPMOPEJIE OBUTATE/NISE BEHTUNIATOPA

WB1 BARRA DI TERRA CTEPXEHb 3A3EMJIEHUA

WB2 BARRA DI TERRA CTEPXEHb 3A3EM/JEHUA
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