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O O Sigla/Item Funzione Function
A BERGER STAL.5B0.31/63N30L| SERVOCGMANDO SERRANDA ARIA AIR DAMPER ACTUATGR
ANAL B FR BERGER STA6B2.41/62N13L| SERVOCGMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO) AIR DAMPER ACTUATGR (ALTERNATIVE)
O B6lB3 EVGT ELETTROVALVOLA GASOLIO I° STABIO LIGHT OIL SGLENOID -VALVE - 1st STAGE
AZ[AS O EVG2 ELETTROVALVOLA GASOLIO ll° STADIO LIGHT OIL SGLENOID VALVE - 2nd STAGE
A3A6 B5)B?Z FR SGNDA RILEVAZIONE FIAMMA FLAME BETECTOR PROBE
Y FU1 FUSIBILE DI LINEA LINE FUSE
FU2 FUSIBILE DI LINEA LINE FUSE
APPARECCHIATURA 1G INTERRUTTORE GENERALE MAINS SWITCH
MONITOR DEVICE O IL INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI AUXILIARY LINE SWITCH
CNT LAF LAMPADA SEGNALAZIGNE ALTA FIAMMA BRUCIATORE BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT
LB LAMPADA SEGNALAZIGNE BLOCCO BRUCIATORE INDICATOR LIGHT FOR BURNER LGCK-0UT
1219 3 LB1 LAMPADA SEGNALAZIGNE BLOCCO BRUCIATORE INDICATOR LIGHT FGR BURNER LBCK-0UT
3 9 LBF LAMPADA SEGNALAZIGNE BASSA FIAMMA BRUCIATORE BURNER IN LOW FLAME INBICATOR LIGHT
1 LEVG! LAMPADA SEGNALAZIGNE APERTURA [EVG1] INDICATOR LIGHT FOR OPENING GOF ELECTRO-VALVE [EVG1)
1017 1 LEVG2 LAMPADA SEGNALAZIGNE APERTURA [EVG2] INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG2]
O LF1 LAMPADA SEGNALAZIGNE FUNZIGNAMENTO BRUCIATORE INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION
LOA... / LMQ? APPARECCHIATURA CONTROLLG FIAMMA CONTROL BOX
LTA LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
FQ MV MOTORE VENTILATORE FAN MOTOR
Pl PULSANTE INNESCG SECONDG STADIO BRUCIATORE II° STAGE BURNER START BUTTON
15]1219 PS PULSANTE SBLOCCG FIAMMA FLAME UNLOCK BUTTON
1411118165 PS1 PULSANTE SBLOCCG FIAMMA FLAME UNLOCK BUTTON
SIEMENS SQN72.2A4A20{ SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA AIR DAMPER ACTUATGR
1310 7] & (1 ST SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI SERIES GF THERMGSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA TRASFORMATORE DI ACCENSIGNE IGNITION TRANSFORMER
TAB TERMOSTATG/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES
IS TERMOSTATG/PRESSGSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH
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